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X-tendo - Projektübersicht

➢ Konsortium
➢ 9 Länder (13 Partner)
➢ Sept. 19 – Aug. 22

➢ Entwicklung von 10 features

➢ Innovative Indikatoren
➢ Innovative Datenverarbeitung

➢ 4 übergeordnete Kriterien
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Auszug aus den Ergebnissen
& Erfahrungen

Feature 1 – Smart Readiness Indicator

Feature 2 – Komfort Feature

Feature 8 – Zielgerichtete Empfehlungen



F1 – Smart Readiness Indicator
7 Einflussfaktoren (Impact factors)

9 Ausstattungsmerkmale



F1 – Smart Readiness Indicator



F1 – Smart Readiness Indicator

 Beispiel – Mehrfamilienwohnhaus mit 27 WEH – BJ 2018

 Heizung → Ja 

 Kühlung → Nein

 Warmwasser → Ja

 Lüftung → Nein

 Beleuchtung → Ja

 Strom → Ja

 innov. Gebäudehülle → Nein

 Ladestation für E-Auto → Nein

 Monitoring & Steuerung→ Ja



F1 – Smart Readiness Indicator

 Beispiel – Mehrfamilienwohnhaus mit 27 WEH – BJ 2018

 Feststellung der Intelligenzfähigkeit der eingebauten Systeme
• Funktionalität wird bewertet anhand vorgegebener Kriterien (F0-F4)

- Beispiel: Ausstattungsmerkmal Heizung – Submerkmal Wärmeabgabe

Geringe Funktionalität

Keine automatische Regelung

Hohe Funktionalität

Einzelraumregelung, Kommunikationsschnittstelle
& Anwesenheitssensor

F0 F4F4



F1 – Smart Readiness Indicator

 Beispiel
• MFH

• 27WEH

• BJ 2018



F1 – Smart Readiness Indicator

 Erkennisse und Erfahrungen

• Hoher Aufwand (~2,5 Stunden Datenerfassung)

• Kritisch wurden die damit verbundenen Mehrkosten gesehen
➢ eine Reduktion der des zeitlichen Aufwands ist anzustreben

• Detailliertes Wissen über die Ausprägung der gebäudetechnischen Systeme
notwendig (Fachkenntnis)



F2 – Komfort
1. Thermische Behaglichkeit

2. Luftqualität

3. Akustische Behaglichkeit

4. Visuelle Behaglichkeit



F2 – Komfort • Erhebung Allgemeiner Faktoren wie Bauweise, Verschattung, 
Exponiertheit, Orientierung usw. 



F2 – Komfort

 Gesamtergebnis
• Summe aus 

- Thermische Behaglichkeit

- Raumluftqualität

- Visuelle Behaglichkeit

- Akustische Behaglichkeit



F2 – Komfort – Ergebnisauszug

 Erkenntnisse und Erfahrungen

• Zusätzliche Kosten für das Installieren von Messequipment

• Einbindung von realen Messdaten in der Praxis nicht durchführbar

• Etablierung einer einfachen Befragung im Zuge einer einfachen Befragen
- Viele Informationen müssen ohnehin bereits erhoben werden!



F8 – Erweiterte Empfehlungen (TU Wien)

 Empfehlungen können verschiedene Perspektiven haben:
• GebäudenutzerInnen: entsprechend dem Nutzungsprofil und der 

Gebäudenutzung (keine standardisierten NutzerInnenprofilwerte). Fokus auf 
den Energieverbrauch.

• Gebäudetechnische Eigenschaften: nicht standardisierte 
Gebäudeeigenschaften, standardisierte NutzerInnenprofile, Vor-Ort-Besuche 
zur Erfassung spezifischer Gebäudedaten. Fokus auf den Energiebedarf. 

X-tendo Fokus



Zielsetzung

 Rahmenbedingung:
• Keine signifikante Auswirkung auf die EA-Preise

 Fokus: EA für Immobilientransaktion (Kauf/Verkauf)
• Indikative Kostenschätzung
• Bessere Abschätzung der zukünftig notwendigen Sanierungsmaßnahmen

 Kein Ersatz für individuelle und detaillierte Sanierungsplanung

 Langfristig: kein eigenständiges Tool, sondern die Methode soll in die EA-
Software integriert werden

 Test-Länder 
Dänemark Schottland

Polen



Schritt 1: EA Daten Dieser Schritt kann 
automatisiert werden -> 

extrahieren der XML Daten 
(wurde in DK getestet mit einem 

Python Script) 



Schritt 2: Ziel - Zustand Dieser Schritt kann 
automatisiert werden -> 

extrahieren der XML Daten



Schritt 3: Auswahl der Methode

Energie-effizient

Kosten-optimiert



Schritt 4: Empfehlungen (am Bespiel 
Außenwand)

Nach Kategorie

Nicht-energetische Vorteile 

Kostenschätzung



Erfahrungsberichte
 Übergreifende Kriterien: 

• Qualität und Realisierbarkeit: In den eingegangenen Rückmeldungen wurde 
eine klarere Zusammenfassung der Ergebnisse gefordert

• Benutzerfreundlichkeit: Die Ergebnisse wurden nicht grafisch aufbereitet

• Wirtschaftliche Durchführbarkeit: Kein Einfluss auf die EA-Kosten durch die 
Methode

• Übereinstimmung mit nationalen/internationalen Standards: Die 
verwendeten Daten sind im aktuellen EA abgedeckt

 Vorgeschlagene Verbesserungen:
• Insbesondere im Hinblick der Ergebnisdarstellung 

• Bandbreite der Kosten präsentieren



Allgemeines & upcoming events

• Informationen unter www.x-tendo.eu

• Newsletter Abonnieren nicht vergessen!

• Abschlusskonferenz 6. Juli 2022 in Brüssel und Online (kostenlos)

• Projekt-Abschlussmeeting 7. Juli in Brüssel

• Projektabschluss Ende August

http://www.x-tendo.eu/
https://www.eventbrite.co.uk/e/x-tendo-and-u-cert-final-conference-tickets-342624768907


Breakout-Session – X-tendo

Raum #1 Sinnvolle Erweiterungen zum Energieausweis
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